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'ARPA PUGLIA peris rarezione
Comunicazione interna

Alla  funzionaria istruttrice
d.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Perd
ing. Riccardo lennarelli

ep.c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
I Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n.
152/2006 relativo alla costruzione ed esercizio, in territorio dei Comuni di Lecce e Surbo, di un
impianto “agrivoltaico” denominato “Lecce Sant’Angelo”, della potenza di 7,5 MW. Proponente
Inergia Solare Sud Srl. Verifica di completezza. Contributo specialistico in tema di agenti fisici
rumore: parere positivo con prescrizioni.

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 28267 del 15.07.2022

Ns. rif.: prot. n. 51209 del 15.07.2022

Riguardo al procedimento riportato in oggetto e al nostro precedente parere con richiesta di integrazioni
alla Relazione di impatto acustico?, la ditta proponente ha inviato la revisione della documentazione acustica?,
pubblicata sul sito web della Provincia di Lecce®.

Tale documento risponde alle nostre richieste ossia:

- considera la classificazione acustica del territorio di Surbo; 1/1
- computa tutte le sorgenti sonore (trasformatori, inverter, traker);
- corregge la distanza tra la cabina di trasformazione n.3 ed il Ricettore R2;

inoltre riporta i tempi di misura piu estesi nei punti gia considerati.

Resta pero insoddisfacente il calcolo previsionale in fase di cantiere del cavidotto di collegamento alla
RTN. Infatti, mentre per il generatore vero e proprio viene calcolata la isofonica a 70 dBA, posta a circa 53 m,
ed e indicato il ricettore maggiormente coinvolto (R2), cio non é stato fatto per il cavidotto: la Relazione
continua a riportare i livelli di pressione sonora derivanti dall’attivita di cantiere a distanze prestabilite (100m,
150m, 200m) ma non calcola I’estensione dell’isofonica a 70 dBA, né indica i ricettori che potrebbero ricadere
al suo interno.

Vista la L.R. n.03/2002 che salvaguarda I’attivita dei cantieri edili a determinate condizioni, al fine di
non prolungare I’iter autorizzativo per motivi marginali, si esprime parere ambientale positivo e, invocato
il principio di precauzione, si prescrive che per la fase di cantiere siano richieste le opportune deroghe ai
sensi dell’art.17 c¢.3 e 4.

Lecce, 07 Settembre 2022
| tecnici competenti in acustica ambientale®

dott.ssa Sabina Calogiuri
dott. Francesco Stefanazzi

1 ARPA Puglia — Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce — Servizio Territoriale, Richiesta integrazioni, Prot.n.31519 del
28.04.2022.

2 S. Scaramuzzi, Studio di impatto acustico, Cod. Elaborato FV-SAN-PD-SPE-02, Rev. A1, 15.06.2022.

3 http://www.provincia.le.ittPAUR_INERGIA SOLARE_SUD

4 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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